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 (BPEP SCREEN-FBS: لوحة ادخال البارامترات)  البحث الخامس

 PEPشاشة 

 (.PEPتعرٌف شاشة الـ) -1

 ممٌزات الشاشة. -2

 (.PEPتنصٌب البرنامج المستخدم لبرمجة الـ) -3

 (.PLCربط الشاشة مع الـ) -4

 شرح برنامج التشغٌل . -5

 امثلة. -6

 (Alarmsرسائل الانذار ) -7

-------------------------------------- 

 (:PEPتعريف شاشة الـ) :5 -1

 (PARAMETER ENTRY PANALوهً اختصار )

 (FATEK()FBS-BPEP)لوحة ادخال البارامتر( وتسمى فً بٌئة )

( ولها PLC: هً عبارة عن شاشة صغٌرة ٌتم تركٌبها على الـ)تعريف

متطلبات المستخدم ولها ستة وظائف عدٌدة من اهمها تلبٌة معظم 

 مفاتٌح للإدخال والتحكم.

 ( من اجل الزٌادة والنقصان للقٌم الظاهرة على الشاشة .-,+مفاتٌح) -1

 زر السهم )الٌمٌن والٌسار( من اجل التحرك ضمن القوائم.  -2

غط علٌه ( للخروج من القائمة الحالٌة الى القائمة الرئٌسٌة  ولهو وظائف اخرى وذلك من خلال الضESCزر ) -3

 ( فسننتقل الى قائمة التحكم.SEC 6بشكل مستمر لمدة )

 ( ٌستخدم للدخول الى القائمة التً ٌتم تحدٌدها  واٌضا لحفظ التغٌٌرات التً تتم.OKزر ) -4

---------------------------------------------------- 

 :مميزات الشاشة:5 -2
لبارامترات والتحكم بقٌمتها وذلك عن طرٌق الدخول الى تشكٌل قوائم وتوابع تشغٌل متعددة وذلك بإدخال ا -1

 المسجلات وتغٌٌر قٌمتها

 التحكم بحالة المخارج. -2

 (.PLCتشغٌل واطفاء ال) -3

تدعم تصمٌم قوائم هرمٌة بستة مستوٌات واكثر من عشر مستوٌات لكل قائمة هرمٌة وبذلك نستطٌع تشكٌل  -4

 مجموعة من التوابع والقوائم ٌمكن التحكم بها.

( صفحة 64لمٌزة الاكثر اهمٌة هً اظهار رسائل التنبٌه والتحذٌر وذلك بتشكٌل رسائل تنبٌه لاكثر من )وا -5

( اسطر .واظهار القٌم لتوضٌح سبب 3للتنبٌه والتحذٌر والانذارات وكل شاشة انذار ٌمكن ان تحتوي على )

 الانذار اي اظهار قٌم المسجلات من اجل توضٌح سبب الانذار 
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 صفحات اقلاع متعددة من الممكن  ان تكون على شكل صورة .ٌمكن تشكٌل  -6

 امكانٌة التحكم بنوع الخط. -7

 والعديد من المميزات الاخرى.

------------------------------------------------------- 

 (:PEPتنصيب البرنامج المستخدم لبرمجة الـ)5: -3

 بعد الضغط على اٌقونة برنامج التنصٌب  -1

نضغط على تظهر لدٌنا الشاشة التالٌة )شاشة ترحٌب( 

 (.NEXTالزر)

 

  

 

 

 

تظهر لدٌنا الشاشة التالٌة من اجل اختٌار الموقع  -2

الذي نرٌد تنصٌب البرنامج ضمنه ومن ثم نضغط 

 (.NEXTالزر)

 

 

 

 

 

 

اختٌار القائمة التً ٌمكن ان نضع البرنامج ضمنها  -3

 (.NEXTومن ثم نضغط الزر)
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انشاء اختصار على سطح المكتب ومن ثم 

 (.NEXTنضغط الزر)

 

  

 

 

 

 

 

بدأ فً التنصٌب ثم نضغط  -4

 (.Installالزر)

  

 

 

 

 

 

 

 

 .الانتهاء من التنصٌب -5
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 :(PLCربط الشاشة مع الـ):5 -4

 

 هذه الصورة  لشكل الشاشة من الخلف 

  (PLCالمكان المخصص لربط الشاشة مع ) 

 

 

 

 

  

 

 (PLCطرٌقة تركٌب الشاشة على ) 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
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 :(الواجهة الرئيسية للبرنامج)  شرح برنامج التشغيل ::5 -5

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٌوجد لدٌنا الاوامر التالٌة:project tree-start menu فً الجزء )

1- (main menu تستخدم من اجا تشكٌل قوائم التحكم )الرئٌسٌة 

2- (alarmsتستخدم لتشكٌل رسائل التنبٌه ) 

3- (startup screen.تستخدم لتشكٌل شاشات الاقلاع ) 

4- (screen saver.تستخدم لتشكٌل شاشات التوقف ) 

 :1مثال

 (.pep( عن طرٌق شاشة )Y6نرٌد التحكم بالمخرج )

( نختار الامر TOOL BAR( او من شرٌط )NEW( نختار )FILEننشئ  مشروع جدٌد وذلك من قائمة  ) -1

(NEW) 

 (.Descriptionالتالٌة  نضع ضمنه توصٌف لعمل البرنامج ضمن الخٌار) نافذة فتظهر لدٌنا ال
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نافذة ( من اجل اضافة قائمة جدٌدة  فتظهر لدٌنا الadd menu( ونختار )main menuبالضغط بالزر الاٌمن على )

 تلمٌح لعمل البرنامج.( وهو عبارة عن stringالتالٌة ونضع ضمن الخٌار )

 

 

 النافذة ( فتظهر لدٌنا add Actionنقوم بعد ذلك بتحدٌد القائمة التً تم انشائها ونضغط علٌها بالزر الٌمٌن ونختار الامر )

 .التالٌة

 ( ٌوجد عدة انماط من الممكن اختٌار أي منها بحسب طبٌعة العمل  action typeفً الخٌار الاول )

 (on,off( وهو خٌار ٌكون فٌها الخرج اما )toggle stateالنمط الاول ) -1

 (on( ٌكون بوضع التشغٌل )set onالنمط الثانً) -2

 (off( ٌكون بنمط الاطفاء )set offالنمط الثالث ) -3

 (on( فً حالة لحظٌة )momentary onالنمط الرابع ) -4

 (off( فً حالة لحظٌة )momentary offالنمط الخامس ) -5

 ( ضبط قٌمةset valueالنمط السادس) -6

 ( للزٌادة step upالنمط السابع) -7

 ( للنقصانstep downالنمط الثامن) -8
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 ( onً حالة )ف( نضع اسم الزر string onفً الخٌار ) 

 ( offً حالة )ف( نضع اسم الزر string offوفً الخٌار )

 (Y6( نضع المخرج الذي نرٌد التحكم به وهو فً مثالنا )reference onاما الخٌار )

 ( OKن ثم نضغط  زر )وم

 (PEPتحميل البرنامج الى شاشة ):6-5

 (Project( من قائمة )COMPILEنقوم بعملٌة ) -1

 (start( ومن ثم نختار ) (download menu dataنختار الامر (   ( toolsمن قائمة  -2

 

ومنها سنختار  ( سننتقل الى قائمة  التحكم الرئٌسٌةSEC 6( الموجود على الشاشة لمدة )ESCنضغط على الزر ) -3

 خٌار التحمٌل

 (LOAD USER MENU) 
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 شكل القائمة الرئٌسٌة

 

 

 (.PEPالشاشة )ذاكرة وبذلك نكون حملنا البرنامج السابق على 

 :2مثال 

 بفرض لدٌنا نظام تحكم  بإضاءة )الحمام, غرفة( والتحكم اٌضا بشدة الإضاءة

 .ننشأ مشروع جدٌد  -1

 the light( نضع )string( وضمن الخٌار )add menuبالزر الاٌمن نختار )( main menuمن قائمة ) -2

control). 

( string( ونضع فً الخٌار )add menu( نختار )the light controlلاٌمن )اوبالضغط بالزر  -3

 .( وهً القائمة الفرعٌة الاولى the room lightالوصف)

( string( ونضع فً الخٌار )add menu)( نختار the light controlلاٌمن )اوبالضغط بالزر  -4

 ( وهً القائمة الفرعٌة الثانٌة. the bath room lightالوصف)
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 .( ضبط شدة الانارةbrightness  adjustment( ونضٌف قائمة  )the room lightالان نختار ) -5

 .اضافة الاحداث او القٌم الى القوائم الموجودة من اجل تحدٌد عملها  -6

( ونضع add action( وبالضغط علٌها بالزر الٌمٌن نختار الامر ) the room light)نختار القائمة  -7

 .الخٌارات كما فً الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ونضع add action( وبالضغط علٌها بالزر الاٌمن نختار الامر )the bath room lightنختار القائمة ) -8

 الخٌارات كما فً الشكل



PLC(FATEK) :ضٌاء المصري المهندس 

 

11 
 

 

ونضغط علٌه بالزر (  the room lightالقائمة )الموجود فً ( brightness  adjustmentنقوم باختٌار ) -9

ة بفرض اننا نرٌد اعطاء ثلاث مستوٌات للتحكم ٌالتال نافذة( فتظهر لدٌنا الadd listالاٌمن ونختار الامر )

 ومنخفضة  -3ومتوسطة  -2شدة عالٌة  -1بشدة الانارة 

 

وعند ( 1)وعند اختٌار المستوى الثانً سٌأخذ القٌمة ( (0أي عند اختٌار المستوى الاول فان قٌمة المسجل ستأخذ الرقم 

 (2)المستوى الثالث القٌمة 

 وسٌكون الشكل النهائً للبرنامج كما فً الشكل التالً  

 صبحنا قادرٌن على تحمٌله على ذاكرة الشاشة وبالتالً ا
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 (ff line simulationoالمحاكاة ):7-5

 ( off line simulation( نختار الامر)projectمن قائمة )

 (pepننا نملك فعلٌا شاشة )أ( وكplc)ٌسمح لنا البرنامج بالتحكم بـ بحٌث 
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 (Alarmsرسائل الانذار ):8-5

 لا نشاء رسائل التنبٌه نقوم بما ٌلً

 ننشأ مشروع  جدٌد  -1

( فتظهر لدٌنا النافذة التالٌة EDITبالضغط علٌه بالزر الٌمٌن ونختار )( CONFIGURATIONنختار الخٌار ) -2

 (ok( المسجل الذي سٌصدر رسالة التنبٌه  ثم نضغط )Alarm source registerحٌث نضع فً الخٌار )

 

 

 ( فتظهر لدٌنا النافذة التالٌة add Alarm( بالزر الٌمٌن ونختار )Alarmنضغط على الخٌار ) -3

( وهً القٌمة التً ستخزن ضمن indexرسالة تنبٌه وذلك من خلال الخٌار )  (64نختار )حٌث ٌمكن ان 

( ونقوم بوضع العبارات كما هو مبٌن بالشكل حٌث ٌقوم هذا البرنامج بقراءة درجة الحرارة  R0المسجل )

 ومقارنتها مع درجة الحرارة المطلوبة .

مة المطلوبة لدرجة الحرارة التً لا ٌجوز تجاوزها ( وهً القR3=20ٌبفرض ان درجة الحرارة فً المسجل )

 ( بالتالً ستظهر لدٌنا رسالة الخطأ التالٌة R2=26وقٌمة درجة الحرارة الحالٌة المقاسة موجودة فً المسجل )

High temperature!! 

Current is 26 

More than set 20  
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 تظهر هذه الرسالة فً حال ارتفاع نسبة الرطوبة نضٌف رسالة الخطأ الثانٌة بنفس الطرٌقة السابقة  حٌث تقوم

 

 

 سٌكون معنا الشكل النهائً كالتالً 
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 ( المطلوب ladderالان نقوم بكتابة برنامج )

 

( وهو الذي سٌعطً امر تشغٌل رسالة التنبٌه X1الحساس المسؤول عن قٌاس درجة الحرارة موصول مع المدخل ) 

 ( عند ظهور رسالة التنبٌه الاولى.Y1( وسٌفعل الخرج )R0فً المسجل )( 1الاولى من خلال وضع القٌمة )
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( وهو الذي سٌعطً امر تشغٌل رسالة التنبٌه الثانٌة  من (X2الحساس المسؤول عن قٌاس الرطوبة موصول مع المدخل 

 ( عند ظهور رسالة التنبٌه الثانٌة.Y2( وسٌفعل الخرج )R0( فً المسجل )2خلال وضع القٌمة )

 (PLC( على ذاكرة ال)LADDERذلك نقوم بتحمٌل البرنامج على ذاكرة الشاشة وبرنامج ال)بعد 

 (startup screen)شاشة الاقلاع :9-5

 ( تظهر لدٌنا النافذة التالٌة add startup screen( نختار)startup screenبالضغط بالزر الٌمٌن على الخٌار)

 

 (loadان تكون شاشة الاقلاع من خلال الزر)من الممكن اختٌار صورة بحجم صفٌر من اجل 

 ( لعكس لون الخلفٌةinverseوالزر )

 (screen saver)شاشة التوقف:11-5

 :( تظهر لدٌنا النافذة التالٌةedit( واختٌار الامر )configurationبالضغط بالزر الاٌمن على )

 

أي ممكن ان تكون صورة او تقوٌم وهناك عدة  والتً من الممكن من خلالها اختٌار مدة  ظهور شاشة التوقف ونوعها

 .خٌارات اخرى


